suw Mosty

Miejscowosé jednostka miary wymagania wynik
pH 6,5-9,5 7,60
metnosé NTU akceptowalny przez <0,10
Klientow
jon amonowy mg/I 0,50 <0,04
akceptowalny przez
barwa mg/| Klienta 5
zapach brak akcept;:fivearll:;/ przez akceptowalny
smak brak akcept}zr;/ea;;\;( przez akceptowalny
przewodnos¢ wiasciwa puS/cm 2500 516
magnez mg/I 7-125 8,64
potas mg/I| brak 3,12
sod mg/| 200 10,50
wapn mg/| brak 77,10
fluorki mg/I brak 0,20
wodoroweglany mg/I brak 264
chlorki mg/I 250 17,90
siarczany mg/| 250 38
mangan ug/l 50 <10
zelazo ug/l 200 42
twardos¢ ogolna mg/| 60-500 239
Escherichia coli NPL/100 ml 0 0
Enterokoki jelitowe NPL/100 ml 0 0
bakterie grupy coli NPL/100 ml 0 0
Ogodlna liczba mikroorganizmow w 22°C jkt/1ml 100 0

*- Wymagania z Rozporzagdznia Ministra Zdrowia Dz. U. poz. 748 z dnia 22.05.2026r. w sprawie jakosci wody do spozycia przez ludzi
1) zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczata: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociggowej;

200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

Data aktualizacji: 30.10.2026







